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Dot. postEpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,1. Przebudowp o5wietlenia drogowego na ulicy Stawki w dzielnicy Wola;
2. Przebudowp o5wietlenia w Parku Praskim w ramach realizacji projektu budZetu
partycypacyj nego pn.,,RozSwietlamy Park Praski ".

Numer postgpowa nia DP Zl20lPN/1 9/1 8

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich informuje, ze na podstawie art.
38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.lJ. z
2017r. poz. 1579 z p62n. zm.) wyjaSnia tresc SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp zmienia tre56 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, poprzez skorygowanie
dokumentacji technicznej czpsci I zam6wienia (PW tom I), oraz zmiarrp terminu skladania i
otwarcia ofert.

Pytanie I
Migdzy dokumentacjq a przedmiarem jest roZnica w opisie kabla o6wietleniowego (w
dokumentacji YKY 5x35mm2 a w przedmiarze YKY 5x25mm2 ), prosimy o informacjE jaki
kabel nalezy przyjql, do wyceny?
OdpowiedZ:
Do wyceny nale?y przyjq(, kabel zgodnie zprzedmiarem, tj. YKY 5 x25 mm2. Zamawiajqcy
skoryguje dokumentacjq technicznqczgsci I (Pw tom I) w powyZszym zakresie.

Pytanie 2

Cry Zamawiajqcy twaha za konieczne zastosowanie ukladu SOFTSTAR w szafre
sterowniczej, w przypadku gdy zalqczanie obwod6w o6wietleniolvych nie bgdzie
powodowalozadzialarriazabezpieczefi wszafte?
Odpowiedf:
Zamawiajqcy uwuZa zakonieczne zastosowanie ukladu SOFTSTARTU, gdyZ na tym etapie
nie jest w stanie przewidziei wielkoSci impulsu rozruchowego opraw .

Pytanie 3
Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie czujnik6w ruchu mikrofalowych w miejsce
czujnik6w PIR (na podczerwieri)?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcv dopuszcza zastosowanie czujnik6w ruchu mikrofalowych, pod warunkiem
dostosowania do konstrukcji slup6w oraz zapewaniajqcych takq samq funkcjonalnoSd
dzialania systemu sterowania jak projektowane czujniki na podczerwieri.
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Pytanie 4
Jakq funkcjq ma pelni6 przekuhnik bistabilny zainstalowany w tabliczce na slupie?
OdpowiedZ:
Sterownik lokalny oprawy nie obsluguje sygnalu napipciowego 230V wychodz4cego
z czujnika ruchu st4d niezbgdne jest zastosowanie przeka1nika umozliwiajqcego zamianE
sygnalu 230V na sygnal bezpotencjalowy. W zwiqTku z tym przekaLnik bistabilny
zainstalowany na tabliczce slupowej bgdzie przekazywal sygnal bezpotencjalowy (styki 11-
14) do sterownika lokalnego oprawy w przypadku wykrycia ruchu przez czujnik ruchu.

W odpowiedzinapowylsze pytania Zamawiajqcy zmienia treS6 Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia poprzez skorygowanie dokumentacji technicznej czESci 1

zam6wienia. Zartawiaj4cy zamieszcza poprawionq czgic dokumentacji (PW tom I) w
oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl .

W wyniku zmiany tre6ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, ZamawiajEcy
przedluha termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art.38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 07.03.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 07.03.2018 r. godz.10:30

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrrymuj4 nowe brzmienie:
8.12. OfertE nale2y umieScid w zamkniEtym opakowaniu, uniemozliwiajqcym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczone nazwq
(firmA) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:
Oferta na -,,1. Przebudowa oSwietlenia drogowego na ulicy Stawki w dzielnicy Wola;
2, Przebudowa oSwietlenia w Parku Praskim w ramach realizacji projektu budZetu
partycypacyj nego pn.,,Roz5wietlamy Park Praski ".
Nr postppowania DPZl2DtPNllgll&. Nie otwierad przed dniem 07.03.2018r. do godz.
10:30".

pkt 13.1. ,,Oferty powinny byt zlohone w siedzibie Zamawiilqcego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria - pok. 16, w terminie do dnia 07.03.2018 r. do godziny
10:00."

pkt 15.1. ,,Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w Sali 1, w dniu 07.03.2018 r., o godz. 10:30."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zarnowienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. l2a ust 3 Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany,. i ogloszenia o
zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych, Zarnawiajqcy zarnds informacjE o
zmianach na stronie internetowej.
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